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WASSERLEITUNGSORDNUNG
der Stadtgemeinde Barnbach

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Barnbach hat in seiner éffentlichen Sitzung am 27.09.2018
gemaR § 9 des Steiermarkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971, LGBI. Nr. 42/1971, in
der geltenden Fassung LGBI 149/2016, nachstehende Verordnung beschlossen:

Abschnitt 1
§ 1 Aligemeines

Die Durchfihrung der o&ffentlichen Wasserversorgung erfolgt nach dem  Stmk.
Gemeindewasserleitungsgesetz, Landesgesetzblatt Nr. 42/1971.
Als weitere Grundlage dieser Wasserleitungsordnung sind die Bestimmungen der zutreffenden
ONORMEN in der jeweils glltigen Form anzusehen.

§ 2 Versorgungsbereich

(1) Die Stadtgemeinde Barnbach Wasserwerk, im folgenden Wasserversorgungsunternehmen
(WVU) genannt, versorgt das Gemeindegebiet von Barnbach mit Trink- und Nutzwasser.
Ausgenommen sind nur einzelne Randbereiche, die aufgrund ihrer exponierten Lage vom
WVU nur mit unzumutbarem Aufwand erschlossen werden kénnten.

(2) Im Versorgungsbereich haben die Eigentimer jener Geb&ude, die mit Wasser aus der
Gemeindewasserleitung versorgt werden kénnen, das notwendige Trink- und Nutzwasser
ausschlieBlich aus der offentlichen Wasserleitung zZu beziehen.

(3) GemaR § 1 Abs. 1 des Steiermarkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971. LGBI.Nr.
42 idgF, haben die EigentlUmer jener Gebdude, die mit Wasser aus der offentlichen
Wasserleitung versorgt werden kénnen, auf eigene Kosten in diesen Gebduden eine
Wasserleitung (Hausleitung) herzustellen und dauernd in gesundheitlich einwandfreiem
Zustand zu erhalten.
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§ 3 Anschlusspflicht

Im Versorgungsbereich besteht Anschlusspflicht. Der Trinkwasserbedarf des zu
versorgenden Grundstiickes ist ausschlieRlich durch das Wasserversorgungsunternehmen
(WVU) zu decken, sofern nicht eine Ausnahme nach § 4 gegeben ist.

Als Grundstuck ist ohne Ricksicht auf die Grundbuchbezeichnung jede bebaute und
unbebaute Liegenschaft anzusehen die eine wirtschaftliche Einheit bildet.

Private Hausbrunnen in dicht besiedelten Gebieten befreien in keinem Fall von der
Verpflichtung zum Anschluss an die 6ffentliche Wasserversorgung.

Uber Ansuchen kénnen auch Liegenschaften auBerhalb des Verpflichtungsbereiches an
das stadtische Wasserleitungsnetz angeschlossen werden, in diesem Fall werden zwischen
dem WVU und dem Eigentimer gesonderte Vereinbarungen getroffen.

§ 4 Ausnahme von der Anschlusspflicht

Anschlusspflicht besteht nicht far:

(1)

2)

(3)

4)

Grundstiicke, deren Grenzen von der nachstgelegenen Wasserversorgungsleitung mehr
als 150 m entfernt liegen.

Grundsticke, deren Anschluss aus technischen Griinden nicht méglich ist oder nur mit
unzumutbar hohen Kosten hergestellt werden kann.

Grundsticke mit gewerblichen und industriellen Anlagen, Bergbauanlagen,
landwirtschaftlichen Betrieben oder mit Anlagen, die von einer Gebietskdrperschaft
betrieben werden, wenn durch deren Belieferung der Wasserbedarf der anderen
Grundsticke und Bedachtnahme auf die Leistungsfahigkeit der WVU nicht mehr gedeckt
werden kann.

Grundstiicke, deren Wasserbedarf durch eine im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
offentlichen Wasserversorgung bereits bestehende eigene Anlage gedeckt wird, solange
deren Weiterbeniitzung die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefahrden kann.

Ein Antrag auf Befreiung der Anschlusspflicht ist innerhalb von 6 Monaten nach
Verstandigung vom Wirksamwerden der Anschlusspflicht unter Angabe der Griinde beim
WVU schriftlich einzureichen.

§ 5 Eigenversorgungsanlage

Auf Grundstiicken, die an die offentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, ist der
Betrieb einer Eigenversorgungsanlage fur Trink- und Nutzwasser grundsatzlich unzuléssig.
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Sollte in Ausnahmeféllen sowohl ein Anschluss an die &ffentliche Wasserversorgung als
auch eine private Wasserversorgungsanlage (die von der Stadtgemeinde auf Antrag des
Grundeigentimers fur untergeordnete Zwecke, wie z.B. Gartenwasserversorgung
genehmigt werden kann) auf einem Grundstiick vorhanden sein, so sind die Leitungen so
zu kennzeichnen, dass sie nicht miteinander verwechselt werden kénnen. Entnahmestellen
far Nutzwasser sind mit der Aufschrift "kein Trinkwasser" zu kennzeichnen.

Zwischen der Eigenversorgungsanlage und den an die &ffentliche Wasserleitung
angeschlossenen Verbraucheranlagen darf keine kérperlich und hydraulisch wirksame
Verbindung bestehen.

§ 6 Anmeldung zum Wasserbezug

Der Wasserbezug ist sowohl von Anschlusswerbern, fur die Anschlusspflicht besteht, als
auch von Grundeigentiimern, fur die keine Anschlusspflicht besteht und die trotzdem einen
Anschluss an das WVU anstreben, schriftlich beim WVU zu beantragen

Mit der Einbringung des Antrages auf Herstellung eines Wasseranschlusses anerkennt der
Antragsteller bzw. Wasserabnehmer die Anwendbarkeit dieser Wasserleitungsordnung fur
den Anschluss.

Ist der Anschlusswerber nicht zugleich Grundstucks- oder Geb&udeeigentiimer, so hat er
bei der Anmeldung die schriftiche Zustimmung des Grundstiicks- bzw.
Gebéaudeeigentumers zur Herstellung des Wasserleitungsanschlusses beizubringen, und

dieser muss auch zur ungeteilten Hand die Verpflichtungen aus der Wasserleitungsordnung
Ubernehmen.

Abnehmer, die bis zur Verlautbarung dieser Wasserleitungsordnung einen Anschluss
erhalten oder Wassergebuhren laufend entrichten haben, gelten auch weiterhin als
anschluss- und wasserbezugspflichtig.

Weder bei der Anmeldung noch im Laufe der Belieferung koénnen seitens der
Wasserbezieher hinsichtlich einer besonderen Beschaffenheit des Wassers, die tber die
gesetzlich geregelten Grenzwerte fur Trinkwasser hinausgeht, oder hinsichtlich eines
gewinschten Wasserdruckes Anspriiche geltend gemacht werden.

Miteigentimer eines Grundstiickes (auch Wohnungseigentiimer) oder im Ausland lebende
Grundstiickseigentimer haben einen im Inland wohnhaften Zahlungsbevollméchtigten
bekannt zu geben. Die Miteigentimer haften fur die aus dieser Wasserleitungsordnung sich
ergebenen Pflichten zur ungeteilten Hand.

Mit dem Antrag auf Wasserbezug sind dem WVU die von einem befugten Installateur
verfasste technische Beschreibung und planliche Darstellung der Anlage samt Berechnung
des voraussichtlichen Wasserbedarfs vorzulegen.

STADTGEMEINDE BARNBACH 8572 Birnbach Hauptplatz 1
T: +43 3142/61550-0 Fax: +43 3142/61550-33
M:stadtgemeinde@baernbach.gv.at; www.baernbach.at

Bankverbindung: Sparkasse Voitsberg-Kéflach AG, IBAN: AT02 2083 9055 0113 4984; BIC: SPVOAT21XXX

Seite 3 von 19



(1

(3
4

C)

BARNBACH

STADTGEMEINDE BARNBACH
8572 Béarnbach, Hauptplatz 1

Nachtragliche Einbauten, die eine Anderung des Wassers hinsichtlich Qualitat oder Druck
bewirken, sind beim WVU zu melden.

§ 7 Anschlussleitungen

Die Anschlussleitung ist die Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und der
Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers. Sie endet mit dem Absperrventil unmittelbar
nach dem Wasserzahler oder an einer einvernehmlich festzulegenden Ubergabestelle. Sie
erhalt vor der Grundstiicksgrenze eine Absperrvorrichtung.

Die Lichtweite der Anschlussleitung wird vom WVU entsprechend dem genehmigten
Wasserbezug festgelegt und ist gemaR der Bezug habenden ONORM zu bemessen. Sie
sollte nicht kleiner sein als DN 25.

Far ein Grundstiick ist in der Regel nur eine Anschlussleitung zu verlegen.

Uber Antrag des Grundstiickeigentimers kénnen jedoch in begriindeten Fallen,
insbesondere aus Sicherheitsgrinden, weitere Anschliisse vom WVU genehmigt werden.

Bei Grundstucksteilungen ist jeder Grundstiickseigentimer/ Abnehmer verpflichtet, auf
seine Kosten fur jedes neu entstandene anschlusspflichtige Grundstiick einen Anschluss
herstellen zu lassen.

Der Abnehmer hat als Grundstiickseigentimer die Verlegung von Rohrleitungen durch und
Uber seine Grundstiicke sowie die Anbringung von Zubehor fur Zwecke der értlichen
Wasserversorgung unentgeltlich zuzulassen. Diese Verpflichtungen gehen auch auf
allfallige Rechtsnachfolger im Grundstlickseigentum uber.

Die Anschlussleitung wird auf Grund des Antrages des Abnehmers durch das WVU nach
den Bestimmungen der ONORM B 2538 hergestellt.

Die Aufstellung grundstiickseigener Hydranten ist im Allgemeinen zu vermeiden. Sollte in
Sonderféllen eine Aufstellung dennoch erforderlich sein, ist die Installation so auszufihren,
dass die Durchstromung der Anschlussleitung gewahrleistet ist. Der maéglichst kurz zu
haltende Anschluss des Hydranten muss mindestens DN 80 haben ist mit einem
Rohrtrenner (oder einer gleichwertigen technisches Einrichtung) und unmittelbar davor und
dahinter angeordneten Absperrvorrichtungen zu verstehen.

Die Herstellung, Anderung oder Auflassung der Anschlussleitung erfolgt durch das WVU,
welches vom Anschlusswerber bzw. -pflichtigen bis zur Hoéhe der tatséchlichen
Herstellungskosten der Anschlussleitung eine einmalige Abgabe als Anschlussgebiihr
einhebt.

Das WVU kann sich hierfir Befugte bedienen (Baufirmen, Installateure). Das WVU kann
auf Antrag Erdarbeiten fir die Verlegung, Anderung oder Auflassung der Anschlussleitung
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durch den Grundstickseigentimer genehmigen. Dieser haftet dann auch fir die Erhaltung
der gesetzlichen Vorschriften.

Wenn fur Grundsticke keine Anschlusspflicht besteht, ist die Auflassung von Anschliissen
dann zulassig, wenn der Anschluss schriftlich gekiindigt wurde, oder wenn durchgehend 3
Jahre kein Wasser bezogen wurde. Die Kosten fir die Auflassung des Anschlusses hat der
Grundstickseigentimer oder dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Bei Grundstiicken (Gebaude, Betriebe und Anlagen), die durchgehend langer als 3 Jahre
unbenitzt bleiben, und bei denen somit weder Trink- noch Nutzwasser benétigt wird, kann
uber Ansuchen des Grundstiickseigentimers der Anschluss fiir diese Zeit auf seine Kosten
durch das WVU stillgelegt werden. Eine Stilllegung ist fur max. 3 Jahre in einem Zeitraum
von 10 Jahren méglich.

Die Absperrvorrichtung in der Anschlussleitung darf nur von Angehérigen des WVU oder
dessen Beauftragten bedient werden.

Die Instandhaltung der Hausanschlussleitung einschlieRlich der erforderlichen Armaturen
erfolgt durch das WVU. Die Kosten hierfur teilen sich wie folgt:

Jener Teil der Hausanschlussleitung, der sich auf &ffentlichem Grund befindet, wird vom
WVU erhalten, der restliche Teil wird auf Kosten des Abnehmers instand gesetzt.

Bei Instandhaltungsarbeiten an Anschlussleitungen ist das WVU nicht an die Zustimmung
des Grundstickseigentimers/ Abnehmers gebunden. Es gentgt eine Mitteilung an diesen
oder dessen Bevollméachtigten. Im Falle der Dringlichkeit (Rohrbruch) genugt eine
nachtragliche Mitteilung.

Die Anbringung von Hinweisschildern fur Armaturen, Hydranten und dergleichen auf
Anlagen, Zaunen und Objekten des Grundstlckseigentimers/ Abnehmers ist von diesem
unentgeltlich zu gestatten.

Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstiick des Abnehmers liegt, hat er die Obsorge
far diesen Teil zu Ubernehmen. Er ist verpflichtet, sie vor jeder Beschadigung, insbesondere
Frost, zu schitzen. Die Trasse darf weder verbaut noch Uberbaut werden, noch dirfen
Baume oder Straucher ndher als 2,0 m beiderseits der Trasse gesetzt werden. Der
Abnehmer darf keinerlei schadigende Einwirkung auf die Anschlussleitung vornehmen oder
zulassen. Er muss jeden Schaden und jeden Wasseraustritt sofort dem WWVU melden. Der
Abnehmer hat fur alle Schaden aufzukommen, die dem WVU oder Dritten durch eine
Vernachlassigung dieser pflichtgeméaRen Obsorge entstehen.

Mafinahmen, die den Zustand im Bereich der Anschlussleitung gegentiber dem Zeitpunkt
der Bewilligung verdandern, bedurfen der Zustimmung des WVU. Wird eine solche nicht
eingeholt, haftet das WVU weder fur Schaden infolge Gebrechen noch fur Schaden, die
infolge von Instandsetzungsarbeiten an der Anschlussleitung entstehen.
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Die Benltzung der Anschlussleitung als Schutzerder firr elektrische Anlagen und Geréte ist
unzulassig.

Fir Schaden die beim Wasserzahlertausch an Armaturen und Installation entstehen kénnen
Ubernimmt das WVU keine Haftung.

Die angefuhrten Bedingungen und Verpflichtungen sind vom Grundeigentiimer und seinen
Rechtsnachfolgern zu Gibernehmen.

§ 8 Wasserzihler

Wasser wird ausschlieBlich Uber den Wasserzahler abgegeben. Der Wasserzahler wird
vom WVU beigestellt und eingebaut. Er bleibt im Eigentum des WVU. Die Kosten fiir den
erstmaligen Einbau tragt der Abnehmer. Er ist auch verpflichtet, die erforderlichen Arbeiten
zu dulden, und die zum Schutz des Wasserzéahlers erforderlichen Einrichtungen auf seine
Kosten dauernd instand zu halten. Fir die Anschaffung, Instandhaltung und zeitgerechte
Eichung des Wasserzdhlers gemaR den geltenden Bestimmungen des MaR- und
Eichgesetzes sowie fur die Instandhaltung des Ruckflussverhinderer werden Gebiihren
eingehoben.

Vor und nach dem Wasserzahler sind Absperrvorrichtungen einzubauen. Fir den
Wasserzahler wird ein Einbausatz geliefert, der aus einer Grundplatte, 2 Absperrventilen
sowie einer Sicherung gegen RuckflieRen (z.B. Ruckflussverhinderer oder Rohrtrenner)
besteht.

Die Absperrvorrichtung in der Durchflussrichtung nach dem Wasserzahler ist mit einer
Entleerungsmaglichkeit zu versehen. Unmittelbar nach dem Wasserzahler ist auRerdem
eine Sicherung gegen RuckflieBen (z.B. Ruckflussverhinderer oder Rohrtrenner)
einzubauen.

Der Abnehmer hat die Unterbringung des Wasserzéhlers nach Anordnung des WVU einen
verschlielbaren Schacht in einer Mauernische oder in einem anderen geeigneten Raum
kostenlos zur Verfligung zu stellen. Der Wasserzéhler ist vom Grundstiickseigentimer
gegen Beschadigung, Verschmutzung, Frost und andere schéadliche Einwirkungen zu
schutzen. Der Wasserzahler muss jederzeit ohne Schwierigkeiten abgelesen und
ausgewechselt werden kénnen. Ist der Zutritt oder die Ablesung nicht méglich, kann das
WVU einen geschétzten Verbrauch bis zur Beendigung der Behinderung durch den
Grundstlickseigentiimer annehmen.
Der Abnehmer haftet fur alle durch duRere Einwirkung an der Wasserzéahlanlage (Zahler,
Absperrvorrichtung, Sicherung gegen Ruckfluss) entstandenen Schaden, fur die er
Zivilrechtlich einzustehen hat.

Ist Gber Anordnung des WVU ein Wasserzahlerschacht erforderlich, ist er vom Abnehmer
auf seine Kosten nach Angaben des WVU zu errichten (MindestmaR 1 m Durchmesser). Im
Schacht sind Einstiegshilfen anzubringen. Wo Grundwasser auftreten konnte, ist der
Wasserzahlerschacht wasserdicht zu bauen (z.B. Fertigteilschacht). Dem WVU ist es
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vorbehalten  auf Kosten des  Grundstiickseigentimers/  Abnehmers  den
Wasserzéahlerschacht selbst beizustellen.

Die Entfernung der Frostschutzeinrichtung vor jeder Ablesung oder vor der Auswechslung
des Zahlers obliegt dem Abnehmer, desgleichen das Offnen zugefrorener Schachtdeckel.
Befindet sich der Wasserzahlerschacht in Hauseinfahrten oder in anderen privaten
Verkehrsflichen, so hat der Abnehmer Uber Aufforderung des WVU dafiir zu sorgen, dass
wahrend der Ablesung oder wahrend der Montagearbeiten diese Verkehrsflache nicht oder
nur so benutzt wird, dass es zu keiner Beeintréchtigung der Montagearbeiten kommt.

Wird vom Abnehmer die Messgenauigkeit angezweifelt, so wird der Wasserzahler tber
Antrag vom WVU einer Nacheichung zugefuhrt. Ergibt die Nacheichung, dass die
Messgenauigkeit innerhalb der im MaR- und Eichgesetz festgelegten zulassigen
Fehlergrenze liegt, so tragt die dadurch entstehenden Kosten der Abnehmer. Zeigt der
Wasserzahler falsch, so wird die Wassergebuhr entsprechend dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres vorgeschrieben.
Ist kein vergleichbarer Verbrauch feststellbar, erfolgt die Vorschreibung nach den Angaben
des neuen Wasserzahlers. Korrekturen werden nur tiber eine Ableseperiode durchgefiihrt.
Die Kosten der Uberprifung gehen in diesem Falle zu Lasten des WVU.

Wird Wasser unbefugt ohne Bezahlung entnommen, so ist das WVU berechtigt, eine
Verbrauchsmenge zu schatzen und mit dem héchsten Tarifsatz vorzuschreiben.

Die Entfernung von Plomben ist verboten. Jede Beschadigung von Plomben ist dem WVU
unverzuglich mitzuteilen. Die Kosten fiir die Erneuerung der Plomben tragt der
Grundstickseigentimer.

Der Abnehmer hat die Zahleranlage und die Zéhleranzeige ofter zu kontrollieren, um
gegebenenfalls Undichtheiten in der Verbrauchsanlage oder sonstige Beschadigungen
zeitgerecht feststellen zu kénnen.

Die Verwendung weiterer Wasserzahler (Subzahler) in den Verbrauchsanlagen ist zulassig,
doch bleiben Beschaffung, Einbau, Instandhaltung und Ablesung ausschlieflich dem
Abnehmer Uberlassen. Das Ergebnis einer solchen Zahlung bildet keinerlei Grundlage fir
eine Verrechnung mit dem WVU.

Erscheint es wirtschaftlich gerechtfertigt, den Wasserverbrauch fir jede Wohnung oder z.B.
flr Geschéfte eines Objektes durch das WVU getrennt zu erfassen und zu verrechnen, so
kann das WVU einer Ausnahme zustimmen.

§ 9 Wasserbezug

Aus der Anschlussleitung darf Wasser nur zu dem in der Anmeldung angefithrten Zwecke
entnommen werden. Es ist untersagt, den nur fur Haushalt angemeldeten Wasserbezug
auch auf gewerbliche oder andere Zwecke auszudehnen. Die Weiterleitung von Wasser auf
andere Grundstucke ist verboten.
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Der Wasserbezug darf das zugelassene Ausmaf nicht Gberschreiten. Reicht diese Menge
nicht mehr aus, ist vom Grundstickseigentimer/ Abnehmer der erhéhte Bedarf
anzumelden. Das WVU entscheidet, ob eine Erhéhung der Lieferungen mit den gegebenen
Einrichtungen mdglich ist, oder ob technische Anderungen (Verstarkung der
Anschlussleitung) notwendig sind. Die Kosten gehen zu Lasten des
Grundstickseigentumers/ Abnehmers.

Anderungen in der Person des Grundstiickseigentimers/ Abnehmers sind dem WVU
binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. Der neue Grundstlickseigentimer/Abnehmer
tritt in sdmtliche Rechte und Pflichten seines Vorgangers gegenuber dem WVU ein und
haftet neben diesem auch fiur Zahlungsriickstande.

Der Abnehmer hat das Recht, beim WVU eine voribergehende Stillegung seines
Wasserleitungsanschlusses zu beantragen. Bei Stilllegung des Wasserleitungsanschlusses
ohne Entrichtung der Gebuhren erlischt der Anschluss nach drei Jahren ab Zeitpunkt des
Antrages. Eine Stilllegung ist nur einmal innerhalb von 10 Jahren méglich.

Sollte auf der Liegenschaft zu einem spateren Zeitpunkt neuerlich ein Wasseranschluss
erforderlich sein, stellt dieser einen Neuanschluss dar und es sind alle dafir erforderlichen
Kosten und Anschlussgebiihren vom Anschlussnehmer zu entrichten.

Bei Abmeldung des Wasserbezuges wird vom WVU die Anschlussleitung von der
Versorgungsleitung abgetrennt, wobei die Kosten dafur vom Grundstiickseigentumer/
Abnehmer zu tragen sind. Das Versorgungsverhaltnis und damit die Haftung fur die
Bezahlung der Wasserverbrauchsgebilhren laufen ununterbrochen bis zur vollstandigen
Trennung der Anschlussleitung von der Versorgungsleitung.

§ 10 Einschriankung bzw. Unterbrechung der Wasserlieferung

Das WVU kann die Wasserlieferung unter nachfolgend angefihrten Bedingungen

einschranken oder unterbrechen, wenn

- durch unvorhersehbare Ereignisse (héhere Gewalt) kein vollkommen einwandfreies
Trinkwasser geliefert werden kann;

. wegen Wassermangels der Wasserbedarf fUr den menschlichen Genuss und
Gebrauch sonst nicht befriedigt werden kann;

- Schéaden an den Wasserversorgungseinrichtungen auftreten, welche die erforderliche
Wasserlieferung nicht zulassen;

- Arbeiten an den Wasserversorgungsanlagen oder Arbeiten im Bereich dieser Anlagen
vorgenommen werden missen;

- dies im Zuge einer Brandbekdmpfung notwendig wird. Wahrend einer
Brandbekédmpfung ist der Wasserbezug unbedingt auf ein MindestmaR
einzuschranken.
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Dariiber hinaus kann das WVU die Wasserlieferung auch einschranken oder unterbrechen,

wenn

- die Verbrauchsanlagen nicht sachgemaR hergestellt oder erhalten. oder Mangel in der
vorgeschriebenen Frist nicht behoben wurden:

- Wasser entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, entgegen dieser
Wasserleitungsordnung oder iber die genehmigte Menge hinaus entnommen wurde;

- der Abnehmer seinen Zahlungen trotz schriftlicher Mahnung in der gesetzten Frist
nicht nachkommt.

Die Einschrankung oder Unterbrechung der Wasserlieferung nach Abs. (1) ist vom
Wasserversorgungsunternehmen nach Méglichkeit zeitgerecht kundzumachen.

Far Schéaden, die dem Abnehmer aus UnregelmaRigkeiten oder Unterbrechungen der
Wasserlieferung entstehen, haftet das WVU nicht.

Die Einschrankung oder Unterbrechung der Wasserlieferung ist aufzuheben, wenn der
Grund fur diese MaRnahmen weggefallen ist.

§11 Verbrauchsanlagen - Hausleitungen

Die Verbrauchsanlage des Grundstiickseigentimers/ Abnehmers umfasst alle
Rohrleitungen, Armaturen und Geréate nach der Absperrvorrichtung unmittelbar hinter dem
Wasserzahler oder der Ubergangsstelle und alle sonstigen Einrichtungen, die der
Wasserversorgung des Grundstiicks dienen.

Fur die fachgeméRe Herstellung und Erhaltung der Verbrauchsanlage ab Absperrventil
nach dem Wasserzahler oder Ubergangsstelle ist der Grundstiickseigentimer/ Abnehmer
verantwortlich, auch wenn er sie Dritten zur Benutzung uberldsst. Schaden an den Anlagen
sind unverzlglich zu beheben. Die Verbrauchsanlage darf nur vom befugten Installateur
unter der Beachtung der ONORM B 2531 und der Vorschriften des WVU ausgefiihrt und
erhalten werden. Soweit eine einschlagige Prifmarke der OVGW fir Rohrleitungen,
Armaturen und Gerate zuerkannt ist, diirfen nur solche Erzeugnisse verwendet werden.

Vor Inangriffnahme der Installationsarbeiten sind dem WVU mit der Anmeldung zum
Wasserbezug bzw. mit dem Antrag auf Wasserbezug die von einem befugten Installateur
verfasste technische Beschreibung und planliche Darstellung der Anlage, samt Berechnung
des voraussichtlichen Wasserbedarfs vorzulegen. Mit der Ausfilhrung der
Verbrauchsanlage darf erst nach Vorliegen der Genehmigung des WVU begonnen werden.
Nach Fertigstellung der Verbrauchsanlage ist eine Druckprobe nach Vorschreibung des
WVU durchzufuhren. Das WVU ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausfiihrung zu
uberwachen und die Anlage vor Inbetriebnahme zu uberprifen. Anderungen an
genehmigten Verbrauchsanlagen bedurfen der schriftlichen Zustimmung des WVU. Das
WVU Ubernimmt durch den Anschluss der Verbrauchsanlage an das Versorgungsnetz,
sowie durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung in keiner Hinsicht eine Haftung
fur Mangel oder Schaden.
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Die Verbrauchsanlage darf erst in Betrieb genommen werden, bzw. wird der Wasserzahler
vom WVU erst dann eingebaut, wenn der Grundstickseigentimer/ Abnehmer dem WVU
eine auch vom Installateur mit unterzeichnete Fertigungsmeldung vorgelegt hat.

Der Einbau von Wassernachbehandlungsanlagen, die geeignet sind, das Wasser in
physikalischer, chemischer oder bakteriologischer Hinsicht zu verédndern, bedarf
unbeschadet anderer behérdlicher Genehmigungen der Zustimmung des WVU. Sie
mussen so eingerichtet sein, dass ein Rlckstromen des Wassers in das Leitungsnetz sicher
verhindert wird.

(Dies kann durch Rohrtrenner oder freien Auslauf geschehen. Als Rohrtrenner durfen nur
solche Gerate verwendet werden, welche die Priifmarke der OVGW tragen.) Der Einbau
von Wassernachbehandlungsanlagen (z.B. Phosphatanlagen) ist nur zul&ssig, wenn diese
den Richtlinien der OVGW entsprechen.

Hydraulische Anlagen (Waschanlagen, Drucksteigerungsanlagen u. dgl.) durfen nur mit
Zustimmung des WVU an die Verbrauchsanlage angeschlossen werden. Sie mussen die
vom WVU geforderten Sicherheitseinrichtungen (z.B. Rohrtrenner, freier Auslauf,
Wassermangelsicherung) besitzen.

Gerate, deren ungestorter Betrieb von einem besonderen Wasserdruck, von einer
besonderen Wasserqualitdt und von einer ununterbrochenen Wasserzufuhr abhangt,
durfen nur eingebaut werde, wenn sie mit einer automatischen Regelung versehen sind, die
abschaltet, wenn die Voraussetzungen fur den Betrieb dieser Gerate nicht mehr gegeben
sind.

Brandbekampfungseinrichtungen sind nach den Vorschriften der zustandigen Behorden im
Einvernehmen mit der Feuerwehr und dem WVU herzustellen: Wird Léschwasser aus der
Verbrauchsanlage entnommen, so hat dies aus hygienischen Grinden Uber einen
Zwischenbehalter zu erfolgen, oder es ist am Beginn der Léschwasserleitung ein OVGW
geprufter Rohrtrenner einzubauen, oder es sind am Ende der Léschwasserleitung
Verbrauchseinrichtungen anzuschlieRen, die eine standige ausreichende Durchstromung
der Léschwasserleitung gewahrleisten. Diese Losung ist jedoch nur dann zuléssig, wenn
der zu erwartende Wasserverbrauch durch die vorgenannten Verbrauchseinrichtungen im
Messbereich des auf den Feuerléschbedarf zu dimensionierenden Wasserzahlers liegt.

Fir das Fullen von Schwimmbecken ist die Zustimmung des WVU einzuholen, das den
Wasserbezug auf bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten einschranken oder
mengenmaRig begrenzen kann. Bei Wasserknappheit kann ein solcher Wasserbezug ganz
untersagt werden.

Bei Warmwasserbereitungsanlagen aller Art, ausgenommen drucklose Systeme, sind
unmittelbar vor deren Anschluss an die Kaltwasserzuleitung eine Absperrvorrichtung, eine
Entleerungseinrichtung, ein  Ruckflussverhinderer oder Rohrtrenner und ein
Sicherheitsventil einzubauen wund laufend zu warten. Die Ablaufleitung des
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Sicherheitsventils muss so bemessen sein, dass bei voller Offnung des Sicherheitsventils
die ausstrémende Wassermenge sicher abgeleitet wird. Ruckflussverhinderer, Rohrtrenner
und Sicherheitsventile mussen die Prifmarke der OVGW besitzen. Die
Sicherheitseinrichtung ist periodisch auf ihre Funktionstuchtigkeit zu priifen. Im Zweifelsfalle
ist die Uberpriifung von einem befugten Unternehmen durchzufiihren.

Dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des WVU ist das Betreten des
Grundstiicks und der Zutritt zu den Raumlichkeiten des Abnehmers zu gestatten, soweit
dies fur die Uberpriifung der technischen Einrichtungen der Verbrauchsanlage oder der
Einhaltung der Wasserleitungsordnung erforderlich ist.

Das WVU ist befugt die Verbrauchsanlage jederzeit zu uberpriifen. Méngel sind vom
Abnehmer innerhalb der vom WVU festgesetzten Frist zu beheben.

Wir diese Frist nicht eingehalten, oder liegt nach Ansicht des WVU Gefahr im Verzug vor,
so ist das WVU berechtigt, die Wasserlieferung einzuschranken oder einzustellen.

Die vom Wasserzahler angezeigt Menge gilt als verbraucht, auch wenn sie ungenitzt
bezogen wurde (z.B. Undichtheiten, Rohrgebrechen, offene Entnahmestellen).

Die Anlage des Abnehmers muss so beschaffen sein, dass Stérungen anderer Abnehmer
oder Storungen in den Versorgungseinrichtungen des WVU ausgeschlossen sind. Der
Abnehmer haftet fir alle Schaden.

Die an das Versorgungsnetz angeschlossenen Verbrauchsanlagen durfen in keiner
kérperlichen oder hydraulisch wirksamen Verbindung mit anderen
Wasserversorgungsanlagen stehen, auch nicht beim Einbau von Absperrvorrichtungen.

Die Verwendung der Verbrauchsanlagen als Schutzerder fur elektrische Anlagen und
Gerate ist unzuléssig. Bestehende Erdungen elektrischer Einrichtungen an metallischen
Hausanschlussleitungen sind anlasslich eines betriebsnotwendigen Ersatzes der
metallischen Hausanschlussleitung oder Teilen davon durch eine Leitung aus nicht
leitenden Material zu Lasten des Abnehmers zu beseitigen und durch andere geeignete
MaRnahmen zu ersetzen. (OVE/ONORM E 8001-1)

Die Errichtung von Nutzwasseranlagen ist grundsatzlich gestattet. Die Errichtung bzw. die
damit in Zusammenhang stehenden Umbauten bei der Hausinstallation sind vor ihrer
Ausfuhrung dem WVU anzuzeigen bzw. mitzuteilen. Ein geeigneter Schutz gegen das
RuckflieRen von Nutzwasser in das Trinkwassernetz ist unbedingt vorzusehen. Bei
Verwendung von Nutzwasser (z.B. fur die Klosettspiilung, als Waschwasser oder fir die
Autowasche, etc.) das nach dem Gebrauch dem Kanal zugefihrt wird, ist eine eigene
Messvorrichtung (geeichter Zahler) auf eigene Kosten einzubauen. Die Kosten fur das
zusatzliche Ablesen werden vom WVU in Rechnung gestellt. Die Menge dieser
Messeinrichtung dient dem Betreiber der értlichen Abwasserentsorgung als
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Abrechungsgrundlage. Fur die ermittelte Menge ist die jeweils giltige Kanalgebihr zu
entrichten.

Als Hausleitung ist jene Leitung anzusehen, die ab der Ubergabestelle des WVU
(Wasserzéhler) alle nachfolgenden Einrichtungen beinhaltet, die der Zuleitung und
Verteilung von Trinkwasser im Gebaude oder am Grundstiick dient.

Die Herstellung dieser sogenannten Hausleitung hat in allen ihren Teilen nach den
Erfahrungen der technischen Wissenschaft zu erfolgen. Die Richtlinien fiir Planung, Bau
und Betrieb entsprechend der ONORM B 2531 sind von der bauausfiihrenden Firma
tunlichst einzuhalten.

GemaR obiger ONORM ist die Zusammenfithrung von Trinkwasser- mit
Nutzwasserleitungen verboten. Sind innerhalb eines Gebaudes Versorgungseinrichtungen
sowohl flr Trink- als auch fur Nutzwasser vorhanden, dann sind sie so Ubersichtlich
anzuordnen und zu kennzeichnen, dass sie nicht miteinander verwechselt werden
kénnen. Eine Kennzeichnung der Entnahmestelle mit der Aufschrift "Kein Trinkwasser" ist
vorzunehmen.

Verbindungen von Trinkwasserleitungen verschiedener Versorgungssysteme sind nicht
zulassig. Ist die Zusammenfiihrung von Trinkwasser aus verschiedenen Systemen
unbedingt erforderlich, so ist dies nur Uber freie Auslaufe zulassig. Eine fixe Verbindung,
auch wenn Absperrschieber oder Ruckflussverhinderer u. dgl. eingebaut sind, ist nicht
zulassig.

Bei einer etwaigen Trinkwasserversorgung verschiedener Systeme ist unter allen
Umstéanden das Einvernehmen mit dem WVU herzustellen.

§ 12 Technische Vorschriften

Die Anlage ist in allen Teilen so herzustellen und instand zu halten, dass sie den
Anforderungen der Sicherheit und Hygiene, der Beschaffenheit des Wassers und den
ortlichen Boden- und Druckverhaltnissen entspricht. Die Erfullung dieser Voraussetzungen
ist durch Nachweis der Anwendung der ONORMEN im Sinne des Normengesetzes zu
erbringen.

Leitungsfiihrung:

Verbrauchsleitungen sind im Allgemeinen geradlinig und mit Steigung zu den
Entnahmestellen anzuordnen. An Tiefpunkten sind Entleerungsvorrichtungen vorzusehen.
Verteilungs- und Steigleitungen sind Ubersichtlich anzuordnen. Sie missen einzeln
absperrbar und entleerbar sein. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass jede Wohnung oder
sonstige Einheit jeweils nur Uber eine Leitung versorgt wird, in die bei Bedarf ein eigener
Wasserzahler eingebaut werden kann. Absperr-, Entleerungs- und
Sicherheitseinrichtungen (Druckminderer, Sicherheitsventile, Riickflussverhinderer u. dgl.)
sind so anzuordnen, dass sie zuganglich und leicht bedienbar sind. Leitungen sind nach
Mdoglichkeit an frostfreien Wanden zu fuhren. In nicht frostfreien Raumen (offene
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Durchfahrten usw.) sind die Rohre entsprechend tief zu verlegen, falls fur den Frostschutz
nicht anderweitig gesorgt werden kann.

Druckminderung und Druckerhéhung:

Grundsatzlich wird die Versorgung von Grundstiicken unter Ausnutzung des vorhandenen
Versorgungsdruckes vorgenommen. Sind jedoch Einrichtungen zur Druckminderung oder

Druckerhéhung unvermeidlich, dann mussen sie auf Kosten der Liegenschaftsbesitzer nach
der abnehmerseitigen Absperrung so eingebaut werden, dass sie den Betrieb der
Wasserleitungsanlage nicht stéren und die Versorgung anderer Abnehmer nicht

beeintrachtigen. Die durchzufiihrenden MaBnahmen sind mit dem zustandigen WVU
abzusprechen.

Warmwasserversorgungsanlage:

Der unmittelbare Anschluss von Warmwasserbereitungsanlagen (Boileranlagen etc.) ist nur
dann gestattet, wenn in die versorgende Kaltwasserleitung nebst Durchlaufventil noch ein
Ruckschlag und Sicherheitsventil (sogenannte Speicheranschlussgarnitur) eingebaut wird.
Bei

Nichtvorhandensein dieser Sicherheitseinrichtung haftet der Liegenschaftsbesitzer fir
etwaige

Schaden am Wasserzahler durch Warmwassereinwirkung. Die Sicherheitseinrichtung ist
periodisch auf ihre Funktionstlchtigkeit zu prifen. Im Zweifelsfalle ist die Uberpriifung von
einem behérdlich konzessionierten Unternehmen durchzufiithren.

Rohre, Armaturen, Zubehérteile:

Es durfen nur solche Materialien Verwendung finden, die der jeweils giiltigen ONORM
entsprechen oder solche, fur die Prifungszeugnisse von behdrdlich autorisierten
Prufanstalten Uber technische Eignung und gesundheitliche Unbedenklichkeit vorliegen.

Schutz des Wassers in den Versorgungseinrichtungen:

Fur Trinkwasserversorgungseinrichtungen dirfen keine Werkstoffe, Schutzanstriche oder
Uberziige verwendet werden, die den Geruch oder Geschmack des Trinkwassers, das
Wohlbefinden oder die Gesundheit des Menschen beeintrachtigen kénnen. Samtliche
wasserfuhrende Anlagen sind gegen Einfrieren zu schitzen. Dieser Schutz hat sich
besonders auf die Wasserzahleranlage sowie auf die im Gebaude befindlichen Teile der
Anschlussleitung zu erstrecken. Auf Schutz gegen Erwarmung der Kaltwasserleitung, z.B.
in Heizraumen, ist zu achten.

§ 13 Hydranten und o6ffentliche Auslaufbrunnen

Die an das offentliche Versorgungsnetz angeschlossenen Hydranten dienen in erster
Linie Feuerldschzwecken. Die Feuerwehr darf nur geschulte Personen zur Bedienung der
Hydranten einsetzen.

Sie hat weiters fur die im Rahmen von Ubungen vorgesehene Wasserentnahme dem
WVU Entnahmestellen und Dauer der Entnahme zeitgerecht bekannt zu geben. In
Brandfallen ist eine entsprechende Meldung an das WVU in nachhinein vorzunehmen.
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(2) Bei sonstigen Entnahmen aus Hydranten fur offentliche Zwecke z.B. StraRenreinigung,
Kanalspilen usw., wird vom WVU einvernehmlich mit der jeweiligen Dienststelle/ Firma
festgelegt, welche Hydranten benitzt werden durfen und wie die entsprechende
Wassermenge ermittelt und verrechnet wird. Fur die Bedienung der Hydranten dirfen nur
geschulte Personen eingesetzt werden.

(3) Die Bewéasserung von Grinanlagen aus Hydranten st nicht zulassig.
Bewadsserungsanlagen fur Grunanlagen sowie Offentliche Auslaufbrunnen und
Springbrunnen sind Uber Wasserzahler anzuschlielen.

(4) Die Wasserabgabe fur private Zwecke, z.B. Baufiihrungen, Veranstaltungen usw., erfolgt
ausschlieBlich dber Wasserzdhler bzw. Pauschalabgeltung zu nachstehenden
Bedingungen:

- Festlegung der Entnahmestelle und der Dauer der Entnahme durch das WVU.

- Die Entnahmeeinrichtung (Standrohr, Wasserzéahler, Absperrventil) wird vom WVU gegen
eine Benltzungsgebiihr zur Verfligung gestelit.

- Der Einbau der Entnahmeeinrichtung, die Inbetriebsetzung und die AuRerbetriebnahme
erfolgen gegen Verrechnung ausschlieBlich durch Organe des WVU. Der
Bewilligungsinhaber darf nur das Absperrventil der Entnahmeeinrichtung, nicht aber
den Hydranten selbst betéatigen.

- Die Entnahmeeinrichtung und der Hydrant sind vom Bewilligungswerber gegen Frost zu
schitzen.

- Fur alle Schaden an der Entnahmeeinrichtung an Hydranten und an Dritten haftet der
Bewilligungswerber. Schaden sind sofort dem WVU zu melden.

- Das WVU ist berechtigt, vor Beginn der Wasserabgabe eine Kaution fur alle daraus
entstehenden Forderungen zu verlangen.

- Die Bewilligung zur Entnahme von Wasser aus Hydranten ist an der Entnahmestelle
bereitzuhalten.

(6) Grundstiuckseigene Hydranten und Feuerléscheinrichtungen sind grundsatzlich mit
Plomben zu versehen. Sie dirfen nur zu Feuerloschzwecken verwendet werden. Die
Eigentumer sind verpflichtet, jede Entfernung oder Beschadigung dieser Plomben sofort
dem WVU zu melden. Die Aufstellung der Hydranten ist mit der Feuerwehr abzusprechen,
die Hydrantenleitung ist mindestens DN 80 auszufthren.

8§14 Gebiihren

Der Wasserleitungsbeitrag, die Wasserverbrauchsgebihr, die Bereitstellungsgebiihr und die
Wasserzahlergebihren sind in der Wassergebiihrenordnung der Stadtgemeinde Barnbach, in der
jeweils glltigen Fassung, festgelegt.

(1) Kosten Anschlussleitung (Anschlussgebuhr):

Fur die Herstellung der Anschlussleitung werden gemaf §5 Abs.1 des Steiermarkischen
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Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971 i.d.g.F. die tatsachlichen Kosten fiir die
Errichtung in Rechnung gestellt. Die Kosten fur Anderungen und Verlegungen der
Anschlussleitung auf Wunsch des Abnehmers sind vom Abnehmer zu tragen.

Wasserverbrauchsgebihr:

Die Wasserverbrauchsgebiihr wird nach dem Wasserverbrauch in  einer
Abrechnungsperiode auf Grund der Ergebnisse der Wasserzahlerablesung errechnet. Bei
Ausfall des Wasserzahlers wird der Wasserverbrauch der Abrechnungsperiode nach einem
Vergleichswert ermittelt. Als Vergleichswert kommt der Tagesdurchschnittsverbrauch vom
Einbau des Wasserzahlers bis zur letzten Ablesung vor der Stérung zur Verrechnung.

Bereitstellungsgebuhr:

Far die Abgeltung der vom Wasserverbrauch unabhangigen Kosten (Bereitstellungs- und
Erhaltungskosten) ist monatlich eine Bereitstellungsgebiihr auf Basis der
Wasserzahlergrofe bzw. in Verbindung mit den dahinterliegenden Nutzungseinheiten bzw.
Verbrauch zu entrichten. Ein vorilbergehender Ausbau des Wasserziahlers z.B. in den
Wintermonaten, hat auf die Erhebung der Bereitstellungsgebiihr keinen Einfluss.

Wasserzahlergebihr:
Die Wasserzéhlergebuhr nach Tarif ist ab dem Monat des erstmaligen Einbaues des
Wasserzahlers nach der Anschlussherstellung zu entrichten. Ein voriibergehender Ausbau

des Wasserzahlers, z.B. in den Wintermonaten, hat auf die Erhebung der Gebtihr keinen
Einfluss.

Wasserleitungsbeitrag:
Der einmalige Wasserleitungsbeitrag wird gemaR Wasserleitungsbeitragsgesetz, LGBI. Nr.
137/1962, in der jeweils gliltigen Fassung, berechnet und eingehoben.

Wasserzahlerausbau:

Fur Wasseranschlusse, bei denen in den Wintermonaten ein Ausbau des Wasserzahlers
erforderlich ist (Garten- und Bauwasserleitung), werden fir den Ausbau und Wiedereinbau
des Wasserzéhlers die tatsdchlich anfallenden Kosten in Rechnung gestellt.

Falligkeit:

Die Wasserverbrauchsgeblihr, die Bereitstellungsgebtihren und die Wasserzéhlergebiihren
werden mit Bescheid vorgeschrieben. Als Vorauszahlung auf die Jahresgebiihr sind
monatliche  Teilzahlungen zu leisten. Die Wassergebilhren werden dem
Grundstuckseigentimer, Miteigentiimer, Gebaudeeigentumer, = Wasserabnehmer
vorgeschrieben. Sie werden nach den fur Abgaben geltenden Vorschriften eingehoben und
kénnen entsprechend der geltenden Vorschriften auch zwangsweise eingebracht werden.
Die Tarife der Wassergeblhren werden jeweils gesondert verlautbart.

§ 15 Schlussbestimmungen

Mit dem Anschluss an die 6ffentliche Wasserleitung des WVU verpflichtet sich der Abnehmer
(Gebaude- bzw. Liegenschaftseigentumer), die jeweils geltenden Bestimmungen der

STADTGEMEINDE BARNBACH 8572 Biarnbach Hauptplatz 1
T: +43 3142/61550-0 Fax: +43 3142/61550-33
M:stadtgemeinde@baernbach.gv.at; www.baernbach.at

Bankverbindung: Sparkasse Voitsberg-Kéflach AG, IBAN: AT02 2083 9055 0113 4984; BIC: SPVOAT21XXX

Seite 15 von 19



BARNBACH

STADTGEMEINDE BARNBACH
8572 Barnbach, Hauptplatz 1

Wasserleitungsordnung  einzuhalten, bzw. fur deren Einhaltung Sorge zu tragen.

Das WVU ist berechtigt, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Wasserleitungsordnung durch
ihre befugten Organe zu Uberwachen, die zur Geheimhaltung der zu ihrer Kenntnis gelangten
Verhéltnisse gegenlber Dritten verpflichtet sind. Diese Organe haben Zutritt zu den
Hausleitungen und Wasserzahlern.

Abschnitt 2 - Gebiihrenteil
§ 16 Abgabenberechtigung

Fur die offentliche Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Barnbach werden aufgrund der
Ermachtigung des §8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetzes 1948, BGBI. Nr. 45/1948 i.d.F. BGBI. |
Nr. 51/2012 und aufgrund des Steiermarkischen Wasserleitungsbeitragsgesetzes eine einmalige
Abgabe zur Deckung der Kosten der Errichtung und Erweiterung der &ffentlichen
Wasserversorgungsanlage ein Wasserleitungsbeitrag und aufgrund des Steiermarkischen
Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971 Anschlussgebiihren, Wasserverbrauchsgebiihren,
Bereitstellungsgebihren und Wasserzéhlergebihren nach MaRgabe der Bestimmungen dieser
Verordnung erhoben.

§ 17 Wasserleitungsbeitrag

(1) Fur die offentliche Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Bé&rnbach wird ein
Wasserleitungsbeitrag nach § 1 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes eingehoben.

(2) Die Hohe der vollen Baukosten fur die gesamte Wasserversorgungsanlage (§ 4 Abs. 4
Wasserleitungsbeitragsgesetz) betragt EUR 13,405.005,17.

(3) Die Hohe der aus Bundes- und Landesmitteln gewéhrten Beitrage und Zuschiisse betragen,
Darlehen zu 50% und nicht riickzahlbare Betrage zu 100%, EUR 1,946.771,17.

(4) Die Hohe der Ermittlung des Einheitssatzes zugrunde zulegenden Baukosten nach § 4 Abs.
4 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes betragt demnach EUR 11,458.234,00.

(5) Die Gesamtléange des Rohrnetzes (§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) betragt 70.994
Ifm.

(6) Die Hohe der aus dem § 2 (4) und (5) dieser Verordnung errechneten durchschnittlichen
Kosten fur einen Laufmeter der offentlichen Wasserversorgungsanlage (§ 4 Abs. 4
Wasserleitungsbeitragsgesetz) betragt EUR 161,40 .

(7) Die Héhe des Einheitssatzes (§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) betragt 5 % , somit
EUR 8,07.

§ 18 Anschlussgebiihr

Fir die Herstellung der Anschlussleitung von der Versorgungsleitung der offentlichen
Wasserleitung zur Hausleitung wird gemal § 5 Abs. 1 des Steiermarkischen
Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971 eine einmalige Abgabe in Hoéhe der tatséchlichen
Herstellungskosten der Anschlussleitung erhoben (Anschlussgebiihr).
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§ 19 Wasserzihlergebiihr

Far die gemalR § 7 Abs. 2 des Steiermarkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971
aufgestellten Wasserzéhler wird eine Wasserzahlergebihr erhoben (§ 5 Abs. 2 des
Steiermarkischen Gemeindewasserleitungsgesetz 1971). Die Wasserzahlergebihr betragt fur:
GréRe 3 EUR 1,20 pro Monat

Gréle 7 EUR 3,00 pro Monat

GréRe 20 EUR 5,40 pro Monat

Grofie 80 EUR 17,00 pro Monat

Verbund 50 EUR 39,00 pro Monat

Verbund 80 EUR 43,00 pro Monat

§ 20 Wasserverbrauchsgebiihr, Bereitstellungsgebiihr

(1)  Fur den Wasserverbrauch werden Wasserverbrauchsgebiihren (Wasserzins) erhoben (§ 5
Abs. 2 des Steiermarkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971). Die
Wasserverbrauchsgebuhr fir Trink- und Nutzwasser betragt EUR 1,80 pro m?® verbrauchter
Wassermenge.

(2) Die Bereitstellungsgebuhr, welche unabhingig vom tatsdchlichen Wasserverbrauch
erhoben wird, wird auf der Basis der WasserzahlergréRe, bei der WasserzahlergréRe 3 in
Verbindung mit der Anzahl der Nutzungseinheiten (Haushalte, Geschéfts- bzw.
Blroeinheiten, etc.) und bei der WasserzdhlergréBe 80 in Verbindung mit der
Verbrauchsmenge (bei mehreren Wasserzahlern GroRe 80 werden die Verbrauchsmengen
addiert) festgesetzt. Fur Nutzwasseranlagen wird keine Bereitstellungsgebiihr eingehoben.

Ab 1.1.2019:

GréRe 3 (1-2 Nutzungseinheiten und Jahresverbrauch 0 — 50m?) EUR 4,00 pro Monat
Grofe 3 (1-2 Nutzungseinheiten und Jahresverbrauch > 50m?) EUR 5,50 pro Monat
GréRe 3 (3-5 Nutzungseinheiten) EUR 20,00 pro Monat

GroRe 3 (6-10 Nutzungseinheiten) EUR 35,00 pro Monat

Gréle 3 (> 10 Nutzungseinheiten) EUR 58,00 pro Monat

GréBe 7 EUR 79,00 pro Monat

GréRe 20 EUR 120,00 pro Monat

Gréfe 50/ Verbund EUR 300,00 pro Monat

GréRe 80/ Verbund (bis 15.000m?) EUR 420,00 pro Monat

GroRe 80/ Verbund (15.001m>-50.000m?) EUR 1.650,00 pro Monat

GroRe 80/ Verbund (50.001m?-90.000m?) EUR 3.770,00 pro Monat

GrofRe 80/ Verbund (90.001m?-130.000m?) EUR 5.660,00 pro Monat

GroRe 80/ Verbund (>130.000m?) EUR 7.500,00 pro Monat

Ein Gewerbebetrieb wird als mind. Gréfe 3 (1-2 Nutzungseinheiten) bewertet, sofern sich
keine hohere Einstufung auf Grund des Jahresverbrauches, Anzahl der Haushalte bzw.
Gastronomiebetrieb ergibt. Gewerbebetriebe mit einem Zahler der GréRe 3 werden
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entsprechend ihres Jahresverbrauches aufgrund nachstehender Tabelle, wie folgt
bewertet: (Bewertung auf Basis der Anzahl der Nutzungseinheiten)

bis 130 m? /Jahr Einstufung Gréf3e 3 (1-2 Nutzungseinheiten)

bis 500 m?®/Jahr Einstufung GréRe 3 (3-5 Nutzungseinheiten)

bis 1.000 m*/Jahr Einstufung GréRe 3 (6-10 Nutzungseinheiten)

Uber 1.000 m?®*Jahr Einstufung GréRe 3 (>10 Nutzungseinheiten)

Gastronomiebetriebe, die Uber einen Wasserzahler der GroRe 3 verfiigen, werden mind. in
den Bereich 3-5 Nutzungseinheiten eingestuft, sofern sich keine héhere Einstufung auf
Grund des Jahresverbrauches (gemafl der Tabelle fur die Gewerbebetriebe) bzw. der
Anzahl der Nutzungseinheiten ergibt.

§ 21 Umsatzsteuer

Allen vorgenannten Betragen und Geblhren ist die gesetzliche Umsatzsteuer
hinzuzurechnen.

§ 22 Ermittlung des Wasserverbrauchs
Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzahler zum Ablesetermin (01.10. jeden
Jahres) ermittelt. Die Ermittlung des Zahlerstandes wird um den Ablesezeitpunkt entweder
von den befugten Organen oder durch Selbstablesung vorgenommen. Die Aufforderung zur
Bekanntgabe des Zahlerstandes mittels Selbstablesung ist innerhalb der Ablesefrist Folge
zu leisten.

Er ist zu schatzen, wenn

a. der Zutritt zum Wasserzahler oder dessen Ablesung nicht erméglicht wird, oder

b. sich konkrete Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass der Wasserzahler den wirklichen
Wasserverbrauch nicht angibt oder

c. der Wasserzahler auf Verlangen (Selbstablesung) nicht fristgerecht abgelesen wird.

Geschatzte Zahlerstande, ausgenommen Abs. 2 lit b.) bleiben in ihrer Hohe solange
aufrecht, solange diese Zahlerstdande nicht durch nachfolgende Ablesungen zu den
Stichtagen Ubertroffen werden.

§ 23 Gebiihrenpflichtige, Entstehung der Gebiihrenschuld, Falligkeit, Valorisierung

Abgabepflichtig ist der Liegenschaftseigentimer. Ist dieser mit dem Gebaudeeigentimer
nicht identisch, so ist der Eigentimer des Gebaudes, welches an die &ffentliche
Wasserleitung angeschlossen ist, abgabepflichtig.

Die Gebuhrenschuld fur die Wasserverbrauchsgebthr, Bereitstellungsgebthr und die
Wasserzéahlergebuhr entsteht mit dem ersten des Monats, in dem die Liegenschaft an die
offentliche Wasserleitung angeschlossen wird.

Als Ablesezeitpunkt wird der 1. Oktober festgesetzt. Die Ermittlung des Z&hlerstandes wird
um den Ablesezeitpunkt entweder von den befugten Organen oder durch Selbstablesung
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vorgenommen. Der Aufforderung zur Bekanntgabe des Zahlerstandes mittels
Selbstablesung ist innerhalb der Ablesefrist Folge zu leisten. Die Wasserverbrauchsgebiihr,
die Wasserzéhlergeblhr sowie die Grundgebiihr werden mittels Jahresabrechnung am 15.
November jeden Jahres fallig. Die fallige Wasserverbrauchsgebiihr wird auf Grund des zum
Ablesezeitpunkt ermittelten Wasserverbrauchs unter Beriicksichtigung der Teilzahlungen
mit einer Jahresabrechnung festgesetzt. Auf Grund der vorausgegangenen
Jahresabrechnung werden vorlaufige Abgabenteilzahlungen, jeweils zum 15. Februar, 15.
Mai und 15. August, fallig. Der Liegenschaftseigentimer oder der Bauwerkseigentimer
zum Zeitpunkt der Jahresabrechnung schuldet die Gebiuhr tber den gesamten

Abrechnungszeitraum. Jahresabrechnungen zu anderen Ableseterminen werden nicht
vorgenommen.

(4) In dieser Gebuihrenordnung wird von der Mdglichkeit der Wertsicherung gemafR §71 Abs.
2a Stmk. GemO idgF Gebrauch gemacht. Die ab 1.1.2019 giiltigen Gebiihren
(Wasserverbrauchsgebiihr, Bereitstellungsgebithr  und Wasserzahlergebihr) sind
Wassergebuhrenordnung Stadtgemeinde Bérnbach wertgesichert nach dem VP! 2010,
Basis Indexzahl September 2018. Danach erfolgt die Anpassung jahrlich jeweils zum 1.1.
d. J. in Bezug auf die Indexzahl vom September des Vorjahres. Sollte der VPI 2010 nicht
mehr verlautbart werden, gilt der an seine Stelle tretende Index als vereinbart. Eine
erstmalige Indexanpassung erfolgt mit 1.1.2020.

§ 24 Ubergangsbestimmungen

Die Bereitstellungsgebiihr gemaR § 20 Abs. 2 fiir Abgabenpflichtige im Ortsteil Piberegg betragt
ab 1. Janner bis 31. Dezember 2019 50%, ab 1. Janner bis 31. Dezember 2020 100% der jeweils
gultigen Werte.

§ 25 Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Diese Wassergebihrenordnung der Stadtgemeinde Bérnbach tritt mit 1. Janner 2019, in Kraft
und mit Wirksamwerden dieser Verordnung tritt die Wassergebiihrenordnung der Stadtgemeinde
Barnbach vom 2. M&rz 2006 und der Gemeinde Piberegg vom 6. Mai 1999 auRer Kraft.

§ 26 Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen diese Wasserleitungsordnung werden zur Anzeige gebracht und
gemaR §8 des Steiermarkischen Wasserleitungsgesetzes bestraft.

S ‘Der, Burggriheister:
3 e TN -
Ry J/ -

-\ Mag. (FH) Berrd Osprian

'-"1' —
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